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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Resita-320076 ; Str.Spitalului nr.36 Avizats ==
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RAPORT DE INCERCARE APA
Nr...655...
Ziua..22..Luna...07...An...2019.....
Apa analizata — APA TRATATA-PLECARE
Beneficiar : COMUNA DOCLIN
Adresa:DOCLIN, STR. PRINCIPALA,NR. 1
Locatia sursei :BINIS -RETEA DE ALIMENTARE CU APA.
Proba recoltata de:PENELEA MARICEL , la data:22.07.2019,0ra: 08:10
Proba transportata/ stocata la 2-8°C..NU...
Data/ora receptiei: 22.07.2019 / 09:30
Data/ora punerii in lucru:22.07.2019 / 11:00
|T\/Ionitorizare audit | Contra cost X | Tematica | Monitorizare operationala J
REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:
Parametrii analizati Unitate de Metoda de analiza Rezultat Valori normal
masura admise Lege
458/2002
Republicata in
2011
Nr.total colonii la 37 °C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-LM-13 anormala
Nr.total colonii la 22 °C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-LM-13 anormala
Bacterii coliforme UFC/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-LM-10
Escherichia Coli UFC/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-LM-10
Enterococi intestinali UFC/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
PS-LM-11
Clostridium perfigens UFC/100ml | SR ISO 14189 /2017 - 0
(inclusiv sporii) PS-LM-12
Pseudomonas aeruginosa UFC/100ml | SR ISO 16266/2008 - 0
PS-LM-14

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere
microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.
Responsabil incercare: Validat,
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Raport microbiologie data emiterii: 25.07.2019
Intocmit: As.Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.
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RAPORT DE INCERCARE APA
Nr...656...
Ziua..22..Luna...07...An...2019.....
Apa analizata — APA TRATATA-PLECARE
Beneficiar : COMUNA DOCLIN
Adresa:DOCLIN, STR. PRINCIPALA,NR. 1
Locatia sursei :TIROL -RETEA DE ALIMENTARE CU APA.
Proba recoltata de:PENELEA MARICEL , la data:22.07.2019,0ra: 08:25
Proba transportata/ stocata la 2-8°C..NU...
Data/ora receptiei: 22.07.2019 / 09:30
Data/ora punerii in lucru:22.07.2019 / 11:00

| Monitorizare audit | Contra cost X | Tematica | Monitorizare operationala |
REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:
Parametrii analizati Unitate de Metoda de analiza Rezultat Valori normal
masura admise Lege
458/2002
Republicata in
2011

Nr.total colonii la 37 °C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-LM-13 anormala

Nr.total colonii la 22 °C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-LM-13 anormala

Bacterii coliforme UFC/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-LM-10

Escherichia Coli UFC/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-LM-10

Enterococi intestinali UFC/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
PS-LM-11

Clostridium perfigens UFC/100ml | SR ISO 14189 /2017 - 0

(inclusiv sporii) PS-LM-12

Pseudomonas aeruginosa | UFC/100ml | SR ISO 16266/2008 - 0
PS-LM-14

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere
microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: Validat,
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Raport microbiologie data emiterii: 25.07.2019

Intocmit: As.Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde | pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare
Rezultatul se refera numai la proba analizata
Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.
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RAPORT DE INCERCARE APA \\f Yot
Nr...657...
Ziua..22..Luna...07...An...2019.....
Apa analizata — APA TRATATA-PLECARE
Beneficiar : COMUNA DOCLIN
Adresa:DOCLIN, STR. PRINCIPALA,NR. 1
Locatia sursei :DOCLIN -RETEA DE ALIMENTARE CU APA.
Proba recoltata de:PENELEA MARICEL , la data:22.07.2019,0ra: 08:35
Proba transportata/ stocata la 2-8°C..NU...
Data/ora receptiei: 22.07.2019 / 09:30
Data/ora punerii in lucru:22.07.2019 / 11:00
monitorizare audit I Contra cost X | Tematica l Monitorizare operationala J
REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:
Parametrii analizati Unitate de Metoda de analiza Rezultat Valori normal
masura admise Lege
458/2002
Republicata in
2011
Nr.total colonii la 37 °C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-LM-13 anormala
Nr.total colonii la 22 °C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-LM-13 anormala
Bacterii coliforme UFC/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-LM-10
Escherichia Coli UFC/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-LM-10
Enterococi intestinali UFC/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
PS-LM-11
Clostridium perfigens UFC/100ml | SR ISO 14189 /2017 - 0
(inclusiv sporii) PS-LM-12
Pseudomonas aeruginosa | UFC/100ml | SR ISO 16266/2008 - 0
PS-LM-14

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere
microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: Validat,
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COD: 256158

Raport microbiologie data emiterii: 25.07.2019

Intocmit: As.Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare
Rezultatul se refera numai la proba analizata
Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.
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