PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 1

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Regita-320076 ; Str.Spitalubui nr.36
WWW.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspes@asp-caras.ro cod operator 711

RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA

Nr.: 985 Data : 15.11.2022 exemplar nr.: 1

* Apa analizata: PLECARE POTABILA CLORINATA )
*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM.
DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1, JUD. CARAS-SEVERIN S
*Locatie prelevare: BINIS-PLECARE G e
*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN *|a data: 15.11.2022 *ora: 09:15 . - ;

*Proba transportata la 2-8°C: DA
Data /ora receptiei: 15.11.2022 /10:30
Data/ora punerii in lueru: 15.11.2022 / 10:40

| Monitorizare audit | Contra cost |  TematicaM.S. | Monitorizare operationala X |
Parametru Unitate de Metoda de analiza Rezultat | **Valori normal
masura admise
SR ISO 7150 -1/2001
Amoniu mg/] PS-CH-02 0,108 max 0,5
SR EN 6777/A99/2002
Nitriti mg/] PS-CH-01 <0,014 max 0,5
SR ISO 7890/3-2000
Nitrati mg/1 PS-CH-17 30,15 max 50
Indice de SR EN ISO 8467/2001
permanganat mg,02/1 PS-CH-10 2,56 max 5,0
SR EN ISO 7027-1/2016
Turbiditate grd FTU PS-CH-07 1,34 max.5
SR ISO 6059/2008
Duritate totala grd germane | PS-CH-09 8,96 min 5
SR EN 27888/1997
Conductivitate us/em PS-CH-06 493 max 2500
SR ISO 9297/2001
Cloruri mg/1 PS-CH-16 29,78 max 250
SR ISO 6332/C91/2006
Fier total pgll PS-CH-11 62 max 200

SR ISO 10523/2012
pH Unitati pH | PS-CH-05 7,01 >6,5-<9,3
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: SR EN ISO 7393-2/2018
Clor rezidual liber mg/1 PS-CH-04 - >0,1 - £0,5
‘ | SR EN ISO 7393-2/2018 Cl liber min.
Clor rezidual total mg/l PS-CH-04 - 80% din Cl total
rezidual

* Date furnizate de beneficiar
**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform
Legii 458/2002 republicata in 2011.

Resf)ongabii i'n'cercare: B Validat,

bioch, BALILA RDZALIA Manager Tehnic / loctiitor
B VST ie '

COD PARAFA ; 550049 Br. SILADI MIHAELA

medie pridnar

ma i iaborator
@600: ABG156

Raport emis la data : 16.11.2022
Intocmit de : Preda Ramona

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu * in raporful de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa
reproducerea partiala.
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PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 1

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Regi{a-320076 ; Str.Spitalului nr.36
WWW.ASP-CAras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax ; 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail; dspes@asp-caras.ro cod operator 711
RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA
Nr.: 986 Data : 15.11.2022 exemplar nr.: 1

*Apa analizata: RETEA POTABILA CLORINATA

*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM.
DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1, JUD. CARAS-SEVERIN

*Locatie prelevare: BINIS-RETEA CIMITIR

*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN *la data: 15.11.2022 *ora: 09:28
*Proba transportata la 2-8°C: DA

Data /ora receptiei: 15.11.2022 / 10:30

Data/ora punerii in lucru: 15.11.2022 / 10:40

| Monitorizareaudit |  Contracost | TematicaM.S. | Monitorizare perational X |
Parametru Unitate de Metoda de analiza Rezultat | **Valori normat
masura admise
SR ISO 7150 -1/2001
Amoniu mg/l PS-CH-02 0,116 max 0,5
SR EN 6777/A99/2002
Nitriti mg/l PS-CH-01 <0,014 max 0,5
SR ISO 7890/3-2000
Nitrati mg/1 PS-CH-17 31,18 max 50
Indice de SR EN ISO 8467/2001
permanganat mg,02/1 [ PS-CH-10 3.84 max 35,0
SR EN ISO 7027-1/2016
Turbiditate grd FTU PS-CH-07 0,597 max.5
SR ISO 6059/2008
Duritate totala grd germane | PS-CH-09 14,56 min 5
SR EN 27888/1997
Conductivitate us/cm PS-CH-06 530 max 2500
SR ISO 9297/2001
Cloruri mg/] PS-CH-16 - max 250
SR ISO 6332/C91/2006
Fier total ng/l PS-CH-11 23 max 200

SR ISO 10523/2012
pH Unitati pH | PS-CH-05 7,02 >6,5-<9,5
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SR EN ISO 7393-2/2018
Clor rezidual liber mg/1 PS-CH-04 - >0,1 - <05
SR EN ISO 7393-2/2018 Cl liber min.
Clor rezidual total mg/1 PS-CH-04 - 80% din Cl total
rezidual

* Date furnizate de beneficiar
**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011,

Rezultatele sublinjate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform
Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: | ' Validat,
' 5 _ Manager Tehnic / loctiitor
bioch, BACILA KOZALTA

L =

BYGCREIST

Dr. SiL
meA_m MIHAELA

CODPARAFA : 550049 meio Lk, pmar
EE,GJ‘ iaborag
COD: Ass1sg

Raport emis la data : 16.11.2022
Intocmit de : Preda Ramona

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Reznitatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele fornizate de beneficiar ( marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa
reproducerea partiala.
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PG-10 RI-01M ed.] Arev. G

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Resita-320076 ; Str.Spitalului nr.36
WWW.ASpP-cAras.ro
Telefon :0235/214091;0255/211402 ;0771790450; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspes@asp-caras.ro cod operator 711

RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA
Nr: 985 Data: 15.11.2022 exemplar nr.: 1

*Apa analizata : APA CLORINATA

*Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
*Adresa:COM. DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : PLECARE-BINIS

*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN *ladata:15.11.2022  *ora: 09:15
*Proba transportata 1a2-8°C: DA

Data fora receptiei: 15.11.2022 / 10:30

Data/ora punerii in lucru: 15.11.2022/ 11:00

| Monitorizare audit | Contra cost | Tematica M.S. | Monitorizare operationala X |
Parametru Unitate de Metoda de analiza Rezultat **Valori normal
masura admise

Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml SR EN [SO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-M-13 anormala

Nr.total germeni la22 °C | UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-M-13 anormala .

Bacterii coliforme UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-M-10

Escherichia Coli UFC/100 ml | SR ENISO 9308-1/2015 0 0
PS-M-10

Enterococi intestinali UFC/100 m! | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
PS-M-11

Clostridium perfigens UFC/100 ml | SR ISO 14189/2017 - 0

(inclusiv sporii) PS-M-12

Pseudomonas aeruginosa | UFC/100 ml | SR ISO 16266/2008 - 0
PS-M-14

* Date furnizate de beneficiar
**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.
Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic
conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: Validat,
. O, BILA | MIHAELA Manager Tehnic / loctiitor
: @g\gfﬁmﬂ' T Y e
; meg%néa de iaborator ; Ly, SILAD] MiHA LA
: COD: A56156 " gg@dn 'D(i_maf
T ' Mediting of laborator
p .. COoDn;
Raport emis la data : 18.11.2022 D 256158

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.
Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare
Rezultatul se refera numai la proba analizata
Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu * in raportul de incercare)
Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin
Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa
reproducerea partiala.
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PG-10 RI-01M ed.] /frev. O

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Resita-320076 : Str.Spitakului nr.36
! WWIWASP-CArAS.r0
Telefon :0235/214091:0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspes@asp-caras.ro

cod operater 711

RAPORT DE INCERCARE M
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA T
Nr.: 986 Data: 15.11.2022 exemplar nr.; 1

*Apa analizata : APA CLORINATA

*Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
*Adresa:COM. DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : RETEA CIMITIR-BINIS

*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN  *la data:15.11,2022
*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei : 15.11.2022 /10:30

Data/ora punerii in lucru : 15.11.2022/ 11:00

*ora: 09:28

| Monitorizare audit | Contra cost | Tematica M.S. | Monitorizare operationala X |
Parametru Unitate de Metoda de analiza Rezultat **Valori normal
masura admise

Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-M-13 anormala

Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 0 Nici o modificare
PS-M-13 anormala

Bacterii coliforme UEFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-M-10

Escherichia Coli UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
PS-M-10

Enterococi intestinali UEFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
PS-M-11

Clostridium perfigens UFC/100 ml [ SR ISO 1418972017 - 0

(inclusiv sporii) PS-M-12

Pseudomonas aeruginosa | UFC/100 ml | SR ISO 16266/2008 - 0
PS-M-14

* Date furnizate de beneficiar
*%*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011,
Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic
conform Legii 458/2002 republicata in 2011,

Responsabil incercare: Validat,

: Manager Tehnic / loctiitor
. tar, SILADE MIH%ELA
, Q}w imar . 7. S:;
cnedicing laborator

 COD: A56156 “GQ’:P, df

Raport emis la data : 18.11.2022
Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.
Acest raport a fost eliberat in 2 exempiare
Rezultatul se refera numai la proba analizala
Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu * in raportul de incercare)
Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin
Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral | fara acordul SP Caras-Severin. Este inlerzisa
reproducerea partiala.
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